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Energieausweis fiir Nicht-Wohngebaude

=
o.B OSTERREICHISCHES

INSTITUT FUR BAUTECHNIK

OIB Richtlinie 6
Ausgabe Oktober 2011

BEZEICHNUNG EKi-Z. + Krabbelstube, Mozartstrale 37, 5280 Braunau

Gebdudeteil Baujahr 1969
Nutzungsprofil Kindergarten Letzte Verdnderung 2013

Stralle MozartstraRe 37 Katastralgemeinde Braunau am Inn
PLZ/Ort 5280 Braunau am Inn KG-Nr. 40005
Grundstucksnr. 361/2, 361/3 Seshdhe 352 m

SPEZIFISCHER HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF, KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND

GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR (STANDORTKLIMA)

HWB*: Der Helzwarmebedarf beschreibt jene Warmemenge, welche den Réumen
rechnerisch zur Beheizung zugefihrt werden muss. Die Anforderung richtet sich an den
wohngebaudeaquivalenten Heizwarmebedarf.

KB: Der KUhIbedarf beschreibt jene Warmemenge, welche aus den Raumen
rechnerisch abgefuhrt werden muss. Die Anforderung richtet sich an den
aufenluftinduzierten Kahibedarf.

WWWB: Der War war darf ist als flachenbezogener Defaultwert
fesigelegt. Er entspricht ca. einem Liter Wasser je Quadratmeter Brutto-Grundfidche,
walcher um ca. 30°C (also belspielsweisa von 8°C auf 38°C) erwarmt wird.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusaizlich zum Nutzenerglebedarf dia Verdusle
der Haustechnik im Gebaude bartcksichtigt. Dazu zahlen belspielsweise die Verluste
des Heizk der Energiebedarf von Umwalzpumpen elc.

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flichenbezogener Defaultwert festgelegt.
Er entspricht der Haifte der mittleren inneren Lasten.

Alle Werte gelten unter der Annahme elnes nonmlerten Benutzerverhaltens. Sle geben den

HWB"* sk PEB sk CO2sk fGee

EEB: Beim Endenerglebedarf wird zusatzlich zum Heizenergiebedarf der
Betriebsstrombedarf barucksichligt. Der Endenergiebedarf entspricht jener
Energlemenge, die eingekauft werden muss.

PEB: Der Primar plebedarf schiiefit die g Energie fir den Bedarf im
Gebauds einschlieBlich afler Vorketten mit ein. Dieser weist éinen emeusrbaren und
einen nichl emeuerbaren Anteil auf. Der Emmitungszeitraum fir die Konversionsfaktoren
ist 2004 - 2008.

COy: G dem gl 1 wien Kohlendioxidemisslonen,
einschiieliich jener for Transport und Erzeugung sowie aller Verlusie. Zu deren
Berechnung wurden Qbliche Allokationsregeln unterstellt.

fgee : Der Gesamtenergleeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf
5% Inem Referenz-Endenargiebedarf (Anforderung 2007).

darf pro Quad ter behelzter Brutto-Grundftiche an.

Digser Energicausweils entspricht den Vorgahen der OI8-Richtlinie 6 "Energiceinspalung und Wirmeschutz” des Osterreichischen Instituts flr Bautechnik in
Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden und des Energisausweis-Vorlage-Gesewzes (EAVG)
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Energieausweis fiir Nicht-Wohngebaude

=
OIB BSTERREICHISCHES OIB Richtlinie 6

INSTITUT FUR BAUTECHNIK Ausgabe Oktober 2011

GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundflache 784 m? Klimaregion N  mittlerer U-Wert 0,34 WimK
Bezugs-Grundflache 627 m* Heiztage 221d  Bauweise schwer
Brutto-Volumen 2672 m? Heizgradtage 3651 Kd  Artder LaGftung Fensterltftung
Gebaude-Hullflache 1.458 m? Nom-AuBentemperatur  -16,4°C  Sommertauglichkeit

Kompaktheit (A/V) 0,55 1im Soll-Innentemperatur 20°C  LEKy-Wert 28,9
charakteristische Lénge 183 m

WARME- UND ENERGIEBEDARF

Referenzklima Standortklima
spezifisch zonenbezogen spezifisch
[kWh/a) [KWh/m?a]
HWB* 13,8 kWh/m3a 41.380 15,58 kwh/im®a
HWB 37.886 48,3
WWWB 3.691 47
KB* 1,0 kWn/m*a 1.652 0,6 kwivm®a
KB 20.849 26,6
BefEB
HTEBRH 4.998 6,4
HTEBww 3.586 48
HTEB 8.781 11,2
KTEB
HEB 50.359 64,2
KEB
BelEB 19.447 248
BSB 19.320 24,6
EEB 89.128 113,7
PEB 152.249 194,2
PEBn.em. 133.938 170,8
PEBem. 18.313 234
CO2 17.252 kgia 22,0 kg/m=a
feee 0,82 0,81
ERSTELLT
GWR-Zahl Erstellerin Dip!. Ing. Wolfgang Heuthaler
Hermaugasse 18
Ausstellungsdatum 09.12.2014 5020 Salzburg
Gultigkeitsdatum 08.12.2024 Unterschrift
Geschéftszahl 14J2-08 ER
662 / 62 07 51

Die Energickennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieBlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingabeparameter kénnen ber tatsdchlicher
Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage konnen aus Grunden der Geometrie und Lage
hinsichtlich [hrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Dipl. Ing. W. Heuthaler
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Datenblatt GEQ
EKi-Z. + Krabbelstube, Mozartstrale 37, 5280 Braunau

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien

HWB 48 feee 0,81

Gebdudedaten
Brutto-Grundflache BGF 784 m? charakteristische Lange I 1,83 m
Konditioniertes Brutto-Volumen  2.672 m?® Kompaktheit Ag / Vg 0,55 m™
Gebaudenhdiliflache A g 1.458 m?

Ermittlung der Eingabedaten
Geometrische Daten:
Bauphysikalische Daten:
Haustechnik Daten:

Ergebnisse am tatsichlichen Standort: Braunau am Inn

Transmissionswarmeverluste Q ¢ 52.411 kWh/a
Loftungswérmeverluste Q, 25.604 kWh/a
Solare Warmegewinne passiv 1 x Q, 16.523 kWh/a
Innere Warmegewinne passiv 11 x Q, schwere Bauweise 23.437 kWh/a
Heizwarmebedarf Qp 37.886 kWh/a
Ergebnisse Referenzklima
Transmissionswameverluste Q ¢ 46.686 kWh/a
Luftungswarmeverluste Qy 22.804 kWh/a
Solare Warmegewinne passiv N x Qg 14.573 kWh/a
Innere Wamegewinne passiv 11 x Q; 21.475 kWh/a
Heizwarmebedarf Q,, 33.442 kWh/a
Haustechniksystem

Raumhelzung:  Nah-/Fernwarme (Abwarme)

Warmwasser: Kombiniert mit Raumheizung

Liftung: Fensterltftung

Berechnungsgrundlagen
Der Energleauswels wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

Bautsile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberlihrte Bautelle vereinfacht nach ON B 8110-6 / Unkonditionierte
Gebaudeteile vereinfacht nach ON B 8110-8 / Warmebricken pauschat nach ON B 8110-6 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-8

Verwendete Normen und Richtlinien:
ONB8110-1 /ONB 8110-2 /ONB 8110-3 /ON B 8110-56 /ON B 8110-8 /ON H 5055 / ON H 5056 / ON H 5057 / ON H 5058 / ON H 5059 /
ON EN ISO 13790 / ON EN ISO 13370 /ON EN ISO 6946 /ON EN 1SO 10077-1 / ON EN 12831 /OIB Richtlinie 6

Anmerkung:

Dei Energieausweis dient zur Informatron Uber den energetischen Standard des Gebaudes Der Berechnung liegen durchschnitiiiche Klimadaten.
standardisierte interne Wérmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde Die errechneten Bedarfswerte kdnnen daher von den
tatsdchiichen Verbrauchswerten abweichen Bel Mehrfamilienwohnhdusern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebéude unterschiedliche
Energiekennzahlen Fur die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemall ONORM H 7500 erstellt werden
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Projektanmerkungen
EKi-Z. + Krabbelstube, Mozartstrafe 37, 5280 Braunau

Bauteile
Alle nicht bekannten Materialien und Schichtstérken wurden angenommen!
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Heizlast Abschétzung
EKi-Z. + Krabbelstube, Mozartstrale 37, 5280 Braunau

Abschitzung der Gebdude-Heizlast auf Basis der
Energieausweis-Berechnung

Berechnungsblatt

Bauherr Planer / Baufirma / Hausverwaltung
Stadtamt Braunau am Inn
Stadtplatz 38
5280 Braunau am Inn
Tel.:
Norm-Aufentemperatur: -16,4 °C Standort: Braunau am Inn
Berechnungs-Raumtemperatur: 20 °C Brutto-Rauminhait der
Temperatur-Differenz: 364 K beheizten Gebaudeteile: 2.672,27 m?
Gebaudehullfidche: 1.457,72 m?
Bauteile Wéarmed.- Korr.-  Korr.- A f
Flache koeffiz. faktor facl)dor e
A U f ffh
m7  (Wim?*K]  [1] {11 [W/K]
ADO1 Decke u. 1.0G 384,21 0,103 0,90 35,53
AWO1 AuBenwand EG + 1.0G 424,97 0,207 1,00 88,14
AWO02 AuRenwand EG + 1.0G 6,18 0,197 1,00 1,22
DD01 AufRendecke, Warmestrom nach unten 23,04 0,150 1,00 3,45
FDO1 Decke u. EG Flachdach 38,78 0,330 1,00 12,79
FE/TU Fenster u. Turen 142,26 1,399 198,95
EB0O1 erdanliegender FuBboden 295,54 0,366 0,70 75,73
KDO1 Decke zu unkonditioniertem ungedammten Keller 104,41 0,342 0,70 25,00
IW01 Wand zu sonstigem Pufferraum 9,17 0,770 0,70 4,94
IW02 Wand zu sonstigem Pufferraum 11,67 0,986 0,70 8,06
IW03 Wand zu unkonditioniertem geschlossenen 17,49 0,121 0,90 1,91
Dachraum
Summe OBEN-Bauteile 422,99
Summe UNTEN-Bauteile 422 99
Summe AuRenwandflachen 431,15
Summe Innenwandflachen 38,33
Fensteranteil in AuRenwanden 24,1 % 137,12
Fenster in Innenwanden 5,14
Summe [WIK] 456
Wirmebriicken (vereinfacht) [WI/K] 46
Transmissions - Leitwert Ly [WI/K] 501,27
Liftungs - Leitwert Ly [WIK] 665,47
Gebiude-Heizlast Abschatzung Luftwechsel = 1,20 1/h [kW] 42,5
Flachenbez. Heizlast Abschatzung (784 m?) [W/im? BGF] 54,16

Die Gebaude-Heizlast Abschatzung dient als Anhaltspunkt fir die Auslegung des Warmeerzeugers

For die exakte Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung nach ONORM H 7500 erforderlich.

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Dipl. Ing. W. Heuthaler
v2014,090107 REP036 o011 - Oberdsterreich Projektnr. 227 09.12.2014 Seite 5



Bauteile

EKi-Z. + Krabbelstube, Mozartstrae 37, 5280 Braunau

EBO1 erdanliegender FuBboden
bestehend

1.602.04 Linoleum

Estrichbeton

Polystyrol-Hartschaum

ISOVER TDPT Trittschall-Dammpl. 15/15
Elastomerbitumen

U-Beton

von Innen nach Aulen

DD WwWo

Rse+Rsi =0,17

KDO01 Decke zu unkonditioniertem ungedammten Keller
von Innen nach Aufien

bestehend

1.602.04 Linoleum

Estrichbeton

Polystyrol-Hartschaum

ISOVER TDPT Trittschall-Dammpl. 15/15
Elastomerbitumen

Stahlbeton

ZD01 Decke ii. EG
bestehend
1.602.04 Linoleum
Estrichbeton
Polystyrol-Hartschaum
ISOVER TDPT Trittschall-Dammpl. 15/15
Stahlbeton
1.202.02 Stahlbeton dazw.

Luft steh., W-Fluss n. oben d > 200 mm
Lattung dazw.

Steinwolle MW(SW)-W (30 kg/m®)
Holzschalung

RTo 3,7151 RTu 3,6603

1.202.02 Stahlbeton: Achsabstand 0,700 Breite
Lattung: Achsabstand 0,600 Breite

ADO01 Decke (. 1.0G
bestehend
Polystyrol-Hartschaum
Estrichbeton
Polystyrol-Hartschaum
Stahlbeton
1.202.02 Stahlbeton dazw.

Luft steh., W-Fluss n. oben d > 200 mm
Lattung dazw.

Steinwolle MW(SW)-W (30 kg/m?)
Holzschalung

RTo 9,7614 RTu 9,7034

1.202.02 Stahlbeton: Achsabstand 0,700 Breite
Lattung: Achsabstand 0,600 Breite

TWowwWwww

Rse+Rsi = 0,34

von Innen nach Auften

WO WOWwWwww

RT 3,6877
0,100
0,050

von AuBBen nach Innen

T DOWOWWmm

RT 9,7324
0,100
0,050

Dichte Dicke A
0,0050 0,180
0,0500 1,480
0,0800 0,041
0,0150 0,033
0,0050 0,170
0,1500 2,300
Dicke gesamt 0,3050 U-Wert
Dichte Dicke A
0,0050 0,180
0,0500 1,480
0,0800 0,041
0,0150 0,033
0,0050 0,170
0,2000 2,300
Dicke gesamt 0,3550 U-Wert
Dichte Dicke A
0,0050 0,180
0,0500 1,480
0,0800 0,041
0,0150 0,033
0,0500 2,300
14,3 % 0,2500 2,300
85,7 % 1,663
83% 0,0300 0,120
91,7 % 0,042
0,0200 0,140
Dicke gesamt 0,5000 U-Wert
Rse+Rsi 0,26
Dichte Dicke A
0,3000 0,041
0,0500 1,480
0,0500 0,041
0,0500 2,300
14,3 % 0,2500 2,300
857 % 1,563
8,3% 0,0300 0,120
91,7 % 0,042
0,0200 0,140
Dicke gesamt 0,7500 U-Wert

Rse+Rsi

0,2

d/ A

0,028
0,034
1,951
0,455
0,029
0,065

0,37

d/ A

0,028
0,034
1,951
0,455
0,029
0,087

0,34

d/ A

0,028
0,034
1,851
0,455
0,022
0,016
0,137
0,021
0,655
0,143

0,27

d/ A
7,317
0,034
1,220
0,022
0,016
0,137
0,021
0,655
0,143

0,10
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Bauteile

EKi-Z. + Krabbelstube, Mozartstrale 37, 5280 Braunau

AWO01 AuBenwand EG + 1.0G
bestehend

Innenputz

Hohlziegelmauerwerk

Aussenputz

Polystyrol-Hartschaum

ROFIX 700 Edelputz weiss

AW02 AuBenwand EG + 1.0G
bestehend

Innenputz

Heraklith-BM

Hohlziegelmauerwerk
Polystyrol-Hartschaum

ROFIX 700 Edelputz weiss

IWO01 Wand zu sonstigem Pufferraum
bestehend

Innenputz

Heraklith-BM

Hochlochziegelmauer

Innenputz

W02 Wand zu sonstigem Pufferraum
bestehend

Innenputz

Hohlziegelmauerwerk

Innenputz

W03 Wand zu unkonditioniertem geschlossenen Dachraum

bestehend
1.710.04 Gipskartonplatten
Polystyrol-Hartschaum
Kantholz dazw.

stehende Luftschicht

RTo 3,0336 RTu 00000 RT 1,5168

Kantholz: Achsabstand 0,600

FDO1 Decke (i. EG Flachdach
bestehend

Schittung (Sand, Kies, Splitt)
Dachbahnen aus PVC
AUSTROTHERM XPS TOP 30
1.202.02 Stahlbeton

Kalk-Zementputz

von Innen nach AuBen Dichte Dicke A

B 0,0150 1,000

B 0,3000 0,420

B 0,0150 1,400

B 0,1600 0,041

B 0,0050 0,540

Rse+Rsi =0,17 Dicke gesamt 0,4950 U-Wert
von Innen nach Auen Dichte Dicke A

B 0,0150 1,000

B 0,0350 0,090

B 0,2500 0,420

B 0,1600 0,041

B 0,0050 0,540

Rse+Rsi =0,17 Dicke gesamt 0,4650 U-Wert
von Innen nach AuBen Dichte Dicke A

B 0,0200 1,000

B 0,0350 0,090

B 0,2500 0,410

B 0,0200 1,000

Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,3250 U-Wert
von Innen nach Aulen Dichte Dicke A

B 0,0200 1,000

B 0,3000 0,420

B 0,0200 1,000

Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,3400 U-Wert
von Innen nach AuBRen Dichte Dicke A

B 0,0150 0,210

B 0,3000 0,041

B 20,0 % 0,1200 0,120

B 80,0 % 0,222

Dicke gesamt 0,4350 U-Wert

Breite 0,120 Rse+Rsi 0,26

von AuRen nach Innen  Dichte Dicke A

B 0,1000 0,700

B 0,0040 0,180

B 0,1000 0,038

B 0,2000 2,300

B 0,0100 1,000

Rse+Rsi = 0,14 Dicke gesamt 0,4140 U-Wert

d/ A

0,015
0,714
0,011
3,902
0,009

0,21

d/ A

0,015
0,389
0,595
3,902
0.009

0,20

dl A
0,020
0,389
0,610
0,020

0,77

d/ A
0,020
0.714
0,020

0,99

d/ A
0,071
7,317
0,200
0,432

0,12

d/ A
0,143
0,022
2,632
0,087
0,010

0,33
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Bauteile
EKi-Z. + Krabbelstube, MozartstralRe 37, 5280 Braunau

DDO01 AuBendecke, Warmestrom nach unten

bestehend von Innen nach Aufen Dichte Dicke A d/ A
1.602.04 Linoleum B 0,0050 0,180 0,028
Estrichbeton B 0,0500 1,480 0,034
Polystyrol-Hartschaum B 0,0800 0,041 1,951
ISOVER TDPT Trittschall-Dammpl. 15/15 B 0,0150 0,033 0455
Stahlbeton B 0,2000 2,300 0,087
Polystyrol-Hartschaum B 0,1600 0,041 3,902
ROFIX 700 Edelputz weiss B 0,0050 0,540 0,009
Rse+Rsi = 0,21 Dicke gesamt 0,5150 U-Wert 0,45
DS01 Dachschrédge
bestehend von Auflen nach Innen  Dichte Dicke A d/ A
Steinwolle MW-W (33) B 0,1600 0,038 4,211
Lattung dazw. B 8,3% 0,0500 0,120 0,035
Steinwolle MW-W B 91,7% 0,043 1,066
Holzschalung B 0,0240 0,140 0,171
1.710.04 Gipskartonplatten B 0,0150 0,210 0,071
RTo 5,7457 RTu 5,6652 RT 5,7054 Dicke gesamt 0,2490 U-Wert 0,18
Lattung: Achsabstand 0,600 Breite 0,050 Rse+Rsi 0,2
Einheiten: Dicke [m], Achsabstand [m], Breite [m], U-Wert [W/im?K], Dichte [kg/m?], 7»[W/mK]
*__ Schicht zahlt nicht zum U-Wert  F . enlhalt Flachenheizung B = Bestandsschicht
RTu .. unterer Grenzwert RTo .. aberer Grenzwert laut ONORM EN 1SO 6946
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Dipl. Ing. W. Heuthaler
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Geometrieausdruck

EKi-Z. + Krabbelstube, MozartstraRe 37, 5280 Braunau

EG Grundform
Nr2 a = 20,23 b = 12,88
lichte Raumhthe = 2,72 + obere Decke: 0,50 => 3,22m
r BGF 260,56m? BRI 839,01lm?
Wand Wl 65,14m? AW01l AuBenwand EG + 1.0G
Wand W2 41,47m? AW02 Aulenwand EG + 1.0G
Wand W3 65,14m2 AWO02
al Wand W4 41,47m? AW02
Decke 260,56m? ZD01 Decke 4. EG
Boden 156,15m? EBOl erdanliegender Fufiboden
Teilung 104,41m2? KDO1
b
EG Rechteck
a = 10,48 b = 4,80
lichte Raumhthe = 2,72 + obere Decke: 0,50 => 3,22m
BGF 50,30m? BRI 161,98m?
. Wand Wl 15,46m? AW02 AuRenwand EG + 1.0G
b WA w3 Wand W2 -33,75m? AW02
Wand W3 15,46m? AWO0l AuBenwand EG + 1.0G
Wand W4 10,01m? AWO1
Teilung 4,77 x 3,22 (Lidnge x Hohe)
"""" vii"‘“"' 15,36m? IW02 Wand zu sonstigem Pufferraum
Teilung 2,60 x 3,22 (Ldnge x Hohe)
8,37m? IWOl Wand zu sonstigem Pufferraum
N 19 Decke 50,30m? ZD01 Decke ii. EG
r Boden 50,30m? EBOl erdanliegendexr Fuflboden
EG Rechteck
Nr18 a = 10,48 b = 4,80
lichte Raumhohe = 2,72 + obere Decke: 0,50 => 3,22m
BGF 50,30m2 BRI 161, 98m?
Wand W1 15,46m2 AW0l AuBenwand EG + 1.0G
Wand W2 -33,75m? AW02 AuBenwand EG + 1.0G
Wand W3 15,46m2 AW02
Wand W4 33,75m2? AWOl Aubenwand EG + 1.0G
Decke 50,30m? ZD0l1 Decke u. EG
Boden 50,30m? EBOl erdanliegender Fuflboden

Bearbeiter Dipl. Ing. W. Heuthaler
Seite 9
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Geometrieausdruck
EKi-Z. + Krabbelstube, Mozartstrae 37, 5280 Braunau

EG Rechteck

Nr18 a= 8,08 b = 4,80
lichte Raumhéhe = 2,72 + obere Decke: 0,41 => 3,13m
BGF 38,78m2? BRI 121,55m?

Wand W1 15,04m? AWO1l AuBenwand EG + 1.0G
S O T T Wand W2 -25,32m? AW02 Auflenwand EG + 1.0G

w2 - - Wwand W3  15,04m? AWO1 AuBenwand EG + 1.0G
Wand W4 25,32m? AWO1
w3 Wi b Decke 38,78m2 FDO1l Decke iU. EG Flachdach
Boden 38,78m? EB0l erdanliegender FuBboden

EG Bruttogrundfléche [m?]: 399,95
EG Summe EG Bruttorauminhalt [m?]: 1.284,52
O0G1 Grundform
Nr2 a = 29,83 b = 12,88
lichte Raumhdhe = 2,50 + obere Decke: 0,75 => 3,25m
T BGF 384,21m2 BRI 1.248,68m?

Wand W1 96,95m? AWOl AuBenwand EG + 1.0G
Wand W2 25,61lm? BWO1l
Teilung 5,00 x 3,25 (Ladnge x Hohe)
16,25m? AWO02 AuBenwand EG + 1.0G
Wand W3 96,95m? AWO1
Wand W4 25,61lm? AWO1
Teilung 5,00 x 3,25 (Lange x Hohe)
16,25m? AWO2 AuBenwand EG + 1.0G

b Decke 384,21m? ADO1l Decke 4. 1.0G
Boden -361,17m? ZDO0Ol1l Decke {i. EG
Teilung 23,04m? DDO1

OG1 Freieingabe

Wand W1 -17,49m? AW02 AuBenwand EG + 1.0G
Teilung Eingabe Fldche
17,49m? IWO03 Wand zu unkonditioniertem geschlossen

Freieingabe
(Nr 52)

0OG1 Bruttogrundfléche [m?]: 384,21
0G1 Summe 9 [m7] '
Deckenvolumen KD01
Flache 104,41 m? x Dicke 0,36 m = 37,07 m?
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Dipl. Ing. W. Heuthaler
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Geometrieausdruck
EKi-Z. + Krabbelstube, Mozartstrae 37, 5280 Braunau

Deckenvolumen EB01

Flidche 295,54 m? x Dicke 0,31 m = 90,14 m?
Deckenvolumen DDO1
Flidche 23,04 m? x Dicke 0,52 m = 11,87 m3
Bruttorauminhalt [m?]: 139,07

Fassadenstreifen - Automatische Ermittiung

Wand Boden Dicke Linge Fldche
AW0l - EBO1 0,305m 61,10m 18, 64m?
IW02 -~ EBO1 0,305m 4,7m 1,45m?
i IW0l1 - EBO1 0,305m 2, 60m 0, 79m?
(] . 2
: lichte Raumhdhe AWO02 EBO1 0,305m 26,55m 8,10m
Dicke Fassadanstraifen
Flache Fassadenstreifon
Gesamtsumme BruttogeschoBflidche [m?]: 784,16
Gesamtsumme Bruttorauminhalit [m?]: 2.672,27
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Dipl. Ing. W. Heuthaler
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Fenster und Tiiren

EKi-Z. + Krabbelstube, MozartstraRe 37, 5280 Braunau

Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Ho&he Fldche Ug Uf PSI Ag Uw AxUxf | g fs z amsc
m m m? WmK WmK WmK m? Wm2K [WK]
B Prifnormmal Typ 1 (T1) 123 148 182 1,10 1,40 0,070 1,33 1,36 0,60
B Prifnormmal Typ 2 (T2) 123 148 1,82 1,10 1,40 0,070 1,32 1,36 0,60
B Prifnormman Typ 3 (T3) 1,23 1,48 1,82 1,10 140 0070 132 1,36 0,60
B Prifnormmal Typ 4 (T4) 123 148 1,82 1,10 1,40 0,070 123 1,37 0,60
B PrifnormmaR Typ 5 (T5) 123 148 182 1,10 1,40 0,070 1,24 1,37 0,60
B Prifnormmal Typ 6 (T6) 123 148 1,82 1,10 1,40 0,070 1,23 1,37 0,60
B Prufnormmag Typ 7 (T7) 123 1,48 1,82 1,10 1,40 0,070 1,19 1,37 0,60
B PrifnormmaR Typ 8 (T8) 123 148 1,82 1,10 1,40 0,070 1,14 1,38 0,60
B Prifnormmaf Typ 9 (T9) 123 1,48 182 1,10 1,40 0,070 1,12 1,38 0,60
B Prisfnormmaf Typ 10 1,23 1,48 182 1,10 1,40 0,070 1,10 1,38 0,60
B g;:]?r:ormmal& Typ 11 123 1,48 1,82 1,10 1,40 0,070 1,14 1,38 0,60
B gl-':i:r:ormmaﬂ Typ 12 123 1,48 1,82 1,10 1,40 0,070 1,16 1,37 0,60
B (F’T;:lfr)lormmaf& Typ 13 1,23 1,48 1,82 1,10 1,40 0,070 1,11 1,38 0,60
(T13)
16,63
NO
B T1 EG AWO1 4 4,46 x 0,51 Holz-Alu 446 0,51 9,10 1,10 1,40 0,070 520 1,54 14,00( 0,60 0,75 1,00 0,00
B T3 EG AWO1 1 1,02 x 1,84 Holz-Alu 1,02 1,84 1,88 1,10 1,40 0,070 1,26 1,44 2,69| 0,60 0,75 1,00 0,00
B T7 0G1 AWO01 3 2,00 x 1,45 Holz-Alu 200 145 8,70 1,10 1,40 0,070 5,51 1,40 12,17| 0,60 0,75 1,00 0,00
B T2 0G1 AWO01 2 2,00x0,52 Holz-Alu 2,00 0,52 2,08 1,10 1,40 0,070 1,09 1,65 3,23| 0,60 0,75 1,00 0,00
B T2 0G1 AWO01 1 2,20 x 0,52 Holz-Alu 220 0,52 1,14 1,10 1,40 0,070 0,61 1,65 1,77|1 0,60 0,75 1,00 0,00
1 22,90 13,67 33,86
NW
B EG AWO01 1 2,43x2,80 243 2,80 6,80 4,76 1,40 9,563| 0,62 0,75 1,00 0,00
B T11 EG AW02 1 1,93 x 2,81 Holz-Alu 193 2,81 542 1,10 1,40 0,070 3,62 1,40 7,59| 0,60 0,75 1,00 0,00
B EG IWo02 1 1,81x284 181 284 5,14 3,60 1,40 5,04| 0,62 0,75 1,00 0,00
B T3 | OG1 AWOD1 1 4,66 x 0,52 Holz-Alu 466 0,52 242 1,10 1,40 0,070 1,36 1,63 3,71| 0,60 0,75 1,00 0,00
B T6 | OG1 AWO02 1 4,46 x 1,53 Holz-Alu 446 1,53 6,82 1,10 1,40 0,070 4,49 1,38 9,41| 060 0,76 1,00 0,00
3 26,60 17,83 36,28
SO
B T3 EG AWO01 1 1,02 x 1,84 Holz-Alu 1,02 1,84 1,88 1,10 1,40 0,070 1,26 1,44 2,69)| 0,60 0,75 1,00 0,00
B T6 0OG1 AWO02 1 4,46 x 1,53 Holz-Alu 4,46 1,83 682 1,10 1,40 0,070 4,49 1,38 941| 0,60 0,75 1,00 0,00
2 8,70 5,756 12,10
SW
B T5 EG AWO02 1 1,03 x 2,07 Holz-Alu 1,03 2,07 213 1,10 1,40 0,070 1,47 1,37 2,91 060 0,75 1,00 0,00
B EG AWO02 3 2,09x0,48 209 048 3,01 2,11 1,40 4,21| 062 0,75 1,00 0,00
B T4 EG AW02 3 4,44 x 2,22 Holz-Alu 444 222 2957 1,10 1,40 0,070 19,81 1,41 41,58| 0,60 0,75 1,00 0,00
B T4 EG AW02 1 2,26 x 2,22 Holz-Alu 2,26 2,22 502 1,10 1,40 0,070 3,15 1,46 7,33| 0,60 0,75 1,00 0,00
B T13 EG AWO02 1 2,21 x 2,95 Holz-Alu 221 295 6,52 1,10 1,40 0,070 4,33 1,38 9,01| 0,60 0,75 1,00 0,00
B T12 EG AWO02 1 2,16 x 2,80 Holz-Alu 216 2,80 6,06 1,10 1,40 0,070 4,14 1,39 8,38| 0,60 0,75 1,00 0,00
B T6 | OG1 AWO02 1 4,46 x 1,53 Holz-Alu 446 1,53 6,82 1,10 1,40 0,070 4,49 1,38 9,41| 0,60 0,75 1,00 0,00
B T9 | OG1 AWQ2 3 2,07 x 1,53 Holz-Alu 2,07 1,583 9,50 1,10 1,40 0,070 594 1,39 13,23| 0,60 0,75 1,00 0,00
B T8 | OG1 AW02 2 3,44 x 1,53 Holz-Alu 344 15863 10,53 1,10 1,40 0,070 6,93 1,38 14,48| 0,60 0,75 1,00 0,00
B T10 | OG1 AWO02 2 1,02 x 2,40 Holz-Alu 1,02 240 490 1,10 1,40 0,070 2,95 1,42 6,94| 0,60 0,75 1,00 0,00
18 84,056 56,32 117,48
Summe 36 142,26 92,57 198,72
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Fenster und Tiiren
EKi-Z. + Krabbelstube, MozartstralRe 37, 5280 Braunau

Ug... Uwert Glas  Uf.. Uwert Rahmen PS)... Linearer Korrekturkoeffizient  Ag... Glasfldche

g... Energiedurchlassgrad Verglasung fs... Verschatiungsfaktor

Typ... Prifnormmanityp B... Fenster gehdrl zum Bestand des Gebdudes

z... Abminderungsfakt, fur bewegliche Sonnenschutzeinricht amsc... Param, zur Bewert, der Aktivierung von Sonnenschutzeinricht, Sommer
Abminderungsfaktor 1,00 ... keine Verschatiung
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Rahmenbreiten - Rahmenanteil
EKi-Z. + Krabbelstube, MozartstraRe 37, 5280 Braunau

Bezeichnung Rb.re Rb.li m Rb.ob Rb.umAnteil Stulp Stb. Pfost Pfb. |H-Spr.V-Spr. Spb. |Bezeichnung - Glas/Rahmen
m m % |Anz. m Anz. m |Anz. Anz. m

1,93x2,81 Holz-Alu | 0,430 0,130 0,100 0,210 33 1 0,110 1 0,180 | Holz-Alu Tur
1,08x 2,07 Holz-Alu | 0,110 0,110 0,110 0,140 31 Holz-Alu Fenster
4,46x 0,51 Holz-Alu | 0,100 0,100 0,100 0,090 43 2 0,00 Holz-Alu Fenster
1,02x 1,84 Holz-Alu | 0,100 0,100 0,100 0,400 33 1 0,100 Holz-Alu Fenster
4,44x2,22Holz-Alu | 0,100 0,100 0,200 0,100 33 3 0,200 1 0,100|Holz-Alu Fenster
2,26 x2,22Holz-Alu | 0,100 0,100 0,200 0,100 37 2 0,150 1 0,120|Holz-Alu Fenster
2,21 x 2,95 Holz-Alu 0,100 0,100 0,200 0,250 34 1 0,200 1 0,100 Holz-Alu Fenster
2,16x2,80 Holz-Alu | 0,100 0,100 0,100 0,250 32 1 0,200 1 0,100 Holz-Alu Fenster
4,46 x 1,53 Holz-Alu 0,100 0,900 0,150 0,150 34 3 0,200 Holz-Alu Fenster
4,66x0,52Holz-Alu | 0,100 0,100 0,100 0,100 44 2 0,100 Holz-Alu Fenster
2,00x 1,45 Holz-Alu | 0,110 0,110 0,150 0,150 37 1 0,180 Holz-Alu Ttr
2,00 x 0,52 Holz-Alu 0,110 0,110 0,090 0,080 48 1 0,180 Holz-Alu Fenster
2,20 x 0,52 Holz-Alu 0,110 0,110 0,090 0,000 46 1 0,180 Holz-Alu Fenster
2,07 x 1,53 Holz-Alu | 0,140 0,140 0,150 0,150 38 1 0,180 Holz-Alu Tir
3,44 x 1,53 Holz-Alu 0,130 0,130 0,150 0,150 34 2 0,180 Holz-Alu Tar
1,02x240 Holz-Alu | 0,140 0,140 0,150 0,170 40 1 0,090( Holz-Alu Fenster
Typ 1 (T1) 0,100 0,100 0,100 0,090 27 Holz-Alu Fenster
Typ 2 (T2) 0,110 0,110 0,090 0,090 27 Holz-Alu Fenster
Typ 3(T3) 0,100 0,100 0,100 0,100 28 Holz-Alu Fenster
Typ 4 (T4) 0,100 0,100 0,200 0,100 32 Holz-Alu Fenster
Typ 5 (T5) 0,110 0,110 0,410 0,140 32 Holz-Alu Fenster
Typ 6 (T6) 0,00 0,100 0,150 0,450 33 Holz-Alu Fenster
Typ 7 (T7) 0,110 0,110 0,150 0,150 34 Holz-Alu Tir
Typ 8 (T8) 0,130 0,130 0,150 0,150 37 Holz-Alu Tiir
Typ 9 (T9) 0,140 0,140 0,150 0,150 38 Holz-Alu Tiir
Typ 10 (T10) 0,140 0,140 0,150 0,170 39 Holz-Alu Fenster
Typ 11 (T11) 0,130 0,130 0,100 0,210 38 Holz-Alu Tir
Typ 12(T12) 0,100 0,100 0,100 0,250 36 Holz-Alu Fenster
Typ 13 (T13) 0,100 0,100 0,200 0,250 39 Holz-Alu Fenster
Rb li.re,ob,u ...... Rahmenbreite links.rechts,oben, unten [m] Anteil [%] ...... Rahmenanteil des gesamten Fensters
Sth Stulpbreite [m) H-Spr Anz Anzahl der horizontalen Sprassen Spb Sprassenbreile (]
Enybp ~ Eﬁﬁﬁ:ﬁ?mg%w V-Spr. Anz .. .. Anzahl der vertikalen Sprossen
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Monatsbilanz Standort HWB

EKi-Z. + Krabbelstube, Mozartstrae 37, 5280 Braunau

Standort: Braunau am Inn

BGF [m?= 784,16 LT[W/K]= 501,27 Innentemp.[°C]= 20
BRI [m®]= 2.672,27 Lv[W/K]= 245,15 gih W/m?] = 3,75
Monate  Tage Mittlere  Transmissions- Luftungs- W&mme- Innere  Solare Gesamt- Verhéltnis Ausnutz- Wirme-
Aulen- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad bedarf
temperaturen  verluste verluste Verlust
°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Jédnner 31 -2,41 8.358 4116 12.474 2.582 900 3.482 0,28 1,00 8.992
Februar 28 -0,50 6.905 3.274 10.179 2.304 1.380 3.684 0,36 1,00 6.495
Méarz 31 3,36 6.208 3.057 9.265 2.582 1.997 4.578 0,49 1,00 4.697
April 30 8,06 4.308 2.097 6.405 2.489 2.491 4.980 0,78 0,96 1.604
Mai 31 12,76 2.699 1.329 4.029 2.582 3.011 5.593 1,39 0,70 2
Juni 30 15,86 1.494 727 2.221 2.489 2.938 5.427 2,44 0,41 0
Juli 31 17,57 906 446 1.353 2.582 3.020 5.601 4,14 0,24 0
August 31 17,10 1.083 533 1.617 2.582 2.920 5.502 3,40 0.29 0
September 30 13,61 2.305 1.122 3.427 2.489 2.277 4.766 1,39 0,70 7
Oktober 31 8,43 4.315 2125 6.440 2.582 1.698 4.280 0,66 0,99 2224
November 30 3,07 6.110 2.974 9.084 2.489 952 3.441 0,38 1,00 5.644
Dezember 31 -0,70 7.720 3.802 11.522 2.582 719 3.301 0,29 1,00 8.221
Gesamt 365 52.411 25.604 78.014 30.331 24.303 54.635 37.886
nutzbare Gewinne: 23.437 16.523 39.960
HWB ggr= 48,31 kWh/m?a
HWB gri = 14,18 kWh/m?a
Ende Heizperiode: 01.05.
Beginn Heizperiode: 28.09.
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Monatsbilanz Referenzklima HWB
EKi-Z. + Krabbelstube, Mozartstrafe 37, 5280 Braunau

Standort: Referenzklima

BGF [m*]= 784,16 LT[WK]= 50127 Innentemp.[°C]= 20

BRI [m’]= 2.672,27 Lv[W/K]= 24515 qih [Wim?3 = 375

Monate  Tage Mittlere  Transmissions- Liftungs- Wérme- Innere  Solare Gesamt- Verhélinis Ausnutz- Warme-

Auten- warme- wame- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad bedarf
temperaturen  verluste verluste Verlust
°C kWh kWh kWh kWh kWh kwh kWh
Janner 31 -1,563 8.029 3954 11.984 2.582 929 3.510 0,29 1,00 8.474
Februar 28 0,73 6.491 3.078 9.569 2.304 1.453 3.757 0,39 1,00 5.814
Marz 31 4,81 5.665 2.790 8.455 2.582 2.059 4.641 0,55 1,00 3.835
April 30 9,62 3.746 1.824 5.570 2.489 2.440 4.929 0,88 0,93 977
Mai 31 14,20 2.163 1.065 3.228 2.582 3.005 5.586 1,73 0,57 20
Juni 30 17,33 964 469 1.433 2.489 2.916 5.405 3,77 0,27 0
Juli 31 19,12 328 162 490 2.582 3.076 5.657 11,55 0,09 0
August 31 18,56 537 264 802 2.582 2.843 5.425 6,77 0,15 0
September 30 15,03 1.794 873 2.667 2.489 2.301 4.790 1,80 0,55 13
Oktober 31 9,64 3.864 1.903 5.767 2.582 1.732 4313 0,75 0,97 1.580
November 30 4,16 5.717 2.783 8.500 2.489 964 3.453 0,41 1,00 5.048
Dezember 31 0,19 7.388 3.639 11.027 2.582 764 3.345 0,30 1,00 7.682
Gesamt 365 46.686 22.804 69.490 30.331 24.481 54.812 33.442
nutzbare Gewinne: 21475 14573 36.048

HWB ggr= 42,65 kWh/m3a
HWB gri = 12,561 kWh/m?a
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Kiihlbedarf Standort
EKi-Z. + Krabbelstube, MozartstraRe 37, 5280 Braunau

Standort: Braunau am Inn

BGF [m*]= 784,16 LT[W/K]= 501,27 Innentemp.[°C]= 26
BRI [m’l= 267227 gic [W/m? = 7,50 fcorr= 1,23
Monate Tage Mittlere  Transmissions- Liftungs- Wé&rmme- Innere  Solare Gesamt- Verhéltnis Ausnutz-  Kuhl-
Aulen- wirme- wérme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad bedarf
temperaturen verluste verluste Verlust
°C kWh kWh kWh kWh kwh kWh kWh
Janner 31 -2,41 9.804 5218 15.022 5.163 1.200 6.363 042 1,00 0
Februar 28 -0,50 8.259 4232 1249 4.608 1.841 6.448 0,52 1,00 0
Mérz 31 3,36 7.815 4159 11.974 5.163 2.662 7.825 0,65 0,99 0
April 30 8,06 5.990 3.151 9.141 4.978 3.321 8299 091 0,92 0
Mai 31 12,76 4.568 2.431 7.000 5.163 4.015 9178 1,31 0,74 2.891
Juni 30 15,86 3.386 1.781 5.167 4.978 3.917 8.895 1,72 0,58 4.604
Juli 31 17,57 2.909 1.548 4.458 5.163 4.026 9.189 2,06 0,48 5.823
August 31 17,10 3.073 1.636 4.708 5.163 3.894 9.057 1,92 0,52 5.360
September 30 13,61 4137 2.176 6.313 4.978 3.036 8.014 127 0,76 2171
Oktober 31 8,43 6.063 3.227 9.290 5.163 2.264 7.428 0,80 0,96 0
November 30 3,07 7.657 4028 11.686 4.978 1.269 6.247 0,53 1,00 0
Dezember 31 -0,70 9.214 4904 14118 5.163 959 6.122 043 1,00 0
Gesamt 365 72.876 38.493 111.368 60.663 32.404 93.067 20.849

KB = 26,59 kWh/m?a
KB = 26.588 Wh/m?a
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AuRen induzierter Kiihibedarf

EKi-Z. + Krabbelstube, Mozartstrafle 37, 5280 Braunau

Standort: Referenzklima

BGF [m?]= 784,16 LT[W/K]= 50127 Innentemp.[°C]= 26
BRI [m?] = 2.672,27 gic [W/m?] = 7,50 fcorr= 1,00
Monate Tage Mitlere  Transmissions- LUftungs- Wé&rme- Innere  Solare Gesamt- Verhdltnis Ausnuiz-  K(hl-
AuRen- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad bedarf
temperaturen verluste verluste Verlust
°C kKWh kWh kWh kWh kWh kWh kwh
Janner 31 -1,53 9.500 1704 11.204 0 1.238 1238 0,11 1,00 0
Februar 28 0,73 7.877 1.413 9.289 0 1.937 1.937 0,21 1,00 0
Méarz 31 481 7.313 1.311 8.624 0 2.746 2746 0,32 1,00 0
April 30 9,62 5.470 981 6.451 0 3.254 3254 0,50 1,00 0
Mai 31 14,20 4.072 730 4.802 0 4.006 4006 0,83 0,97 0
Juni 30 17,33 2.895 519 3.415 0 3.888 388 1,14 0,84 634
Juli 31 19,12 2.374 426 2.800 0 4.101 4101 1,46 0,68 1.324
August 31 18,56 2.567 460 3.028 0 3.791 3791 1,25 0,78 841
September 30 15,03 3.664 657 4.321 0 3.068 3.068 0,71 0,99 0
Oktober 31 9,64 5.646 1.013 6.658 0 2.309 2309 0,35 1,00 0
November 30 4,16 7.294 1.308 8.602 0 1.286 1.286 0,15 1,00 0
Dezember 31 0,19 8.907 1.597 10.504 0 1.018 1.018 0,10 1,00 0
Gesamt 365 67.579 12120 79.698 0 32641 32.641 2,799
KB*= 1,05 kWh/m?a
KB* = 1.047 Wh/m3a
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RH-Eingabe
EKi-Z. + Krabbelstube, Mozartstrafe 37, 5280 Braunau

Raumheizung
Allgemeine Daten
Wirmebereitstellung gebadudezentral
Abgabe
Haupt Warmeabgabe Radiatoren, Einzelraumheizer
Systemtemperatur 60°/35°
Regelfédhigkeit Raumthermostat-Zonenregelung mit Zeitsteuerung

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung Leitungsléngen It. Defaultwerten
geddmmt Verhéltnis Dadmmung Leitungsldnge konditioniert

Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser

Verteilleitungen Ja 1/3 Nein 37,61 100

Steigleitungen Ja 1/3 Nein 62,73 100

Anbindeleitungen Ja 1/3 Nein 439,13

Speicher kein Warmespeicher vorhanden

Bereitstellung

Bereitstellungssystem Nah-/Fernwarme
Heizkreis konstanter Betrieb

Betriebsweise konstanter Betrieb

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Umwilzpumpe 114,01 W Defaultwert
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WWB-Eingabe
EKi-Z. + Krabbelstube, Mozartstrale 37, 5280 Braunau

Warmwasserbereitung
Allgemeine Daten

Wiarmebereitstellung gebdudezentral
kombiniert mit Raumheizung

Abgabe

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Waérmeverteilung ohne Zirkulation Leitungsléngen It. Defaultwerten

geddmmt Verhdltnis Da&mmung Leitungsldnge konditioniert

Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser

Verteilleitungen Ja 13 Nein 15,16 100

Steigleitungen Ja 1/3 Nein 31,37 100

Stichleitungen Ja 1/3 37,64 Material Stahl 2,42 W/m

Speicher

Art des Speichers indirekt beheizter Speicher mit Elektropatrone

Standort nicht konditionierter Bereich

Baujahr Ab 1994 Anschlussteile geddmmt

Nennvolumen 7501 freie Eingabe

Taglicher Bereitschaftsverlust Warmespeicher dpws = 3,23 kWh/d Defaultwert

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Speicherladepumpe 91,68 W Defaultwert
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Ausdruck Grafik
EKi-Z. + Krabbelstube, MozartstraRe 37, 5280 Braunau

Verluste und Gewinne in kWhim?a BGF

40 |
£ L = |
T 5
E x - E Legende |
g s = B avoz 0,16 |
30 e = = B 1vos 0,25 |
8 £ g 9 B oo 0,46
g T 2 e B 1o 0,65 |
g g 2 4 z B 1woz 1,07
-] € s = L}
5 = 5 %’ = w > B rpo1 1,70
& § s £ E g B = B xoo1 3,33 |
= [} € H g 5 E S B apo1 4,74 |
‘= 20 g s E E g ® g B ss01 10,10
= g £ S E = B awo: 11,75 |
Q (-9 - - = '
E 3 -g z - 5 i g g 5 < B rFenster 26,53 |
T.f 6 §8 3 0% 3 3 % 3 g B o cos
o E 2 5 B - = = = z S Laft. 32,65 |
= g S g § i ] & @ b= Solgew 21,07 |
10 £ 5 i & S 5 £ 8 'g [0 1ongew 29,89
i gz i R 5 2 % 3 5
=
S e See SBEs Ele B 5 Lo e ® = .
g =
= = = J 2 0 g <
< = < = g S x
: $ : § £ £ |
[ a ]
Z £ o -
0 ' =
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Dipl. Ing. W. Heuthaler

v2014,090107 REPOPT1 011 - Obertsterreich Projektnr. 227 09.12.2014 Seite 21



